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Kochstellenlüftung
bei der energetischen Gebäudesanierung und im Neubau 

Das vorliegende Merkblatt behandelt das Thema Dunstab-
zugshauben im Wohnungsbau, bei Neubauten und bei Sa-
nierungen. Es werden verschiedenen Verfahren von Dunst-
abzugshauben sowie die gängigsten Bauformen und 
Modellvarianten vorgestellt, es gibt Informationen zur kor-
rekten Installation, dem Energieverbrauch und Empfehlun-
gen zur idealen Systemwahl bei Neubauten und energeti-
schen Sanierungen. 
 

KochSTELLENLüFTuNGEN MüSSEN ANForDEruNGEN zu FuNKTIoNALITäT, hyGIENE, GESTALTuNG, 
KoMForT uND BETrIEB ErFüLLEN, WAS EINE GESAMThEITLIchE PLANuNG ErForDErT. BEI ABLuFT-
hAuBEN IST INSBESoNDErE DArAuF zu AchTEN, DASS DIE ErSATzLuFT GEWährLEISTET IST uND 
BEI uMLuFTMoDELLEN IST DIE WAhL DEr GEEIGNETEN LuFTFILTrIEruNGSVArIANTE MASSGEBEND.

 

Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät zum Absaugen des 
Kochwrasen (Kochwrasen ist beim Kochen entstehender 
Dunst, hauptsächlich Wasserdampf und Fettpartikel). Grund-
sätzlich gibt es zwei Betriebsarten, die Dunstabzugshaube 
mit Abluftbetrieb (Ablufthaube) und die Dunstabzugshau-
be mit Umluftbetrieb (umlufthaube).
Bei den Ablufthauben wird der Kochwrasen über einen Fett-
filter nach draussen geführt. Bei der umlufthaube wird der 
Kochwrasen durch einen Fettfilter und durch einen Geruchs-
filter geleitet und wieder in den raum geführt.

Abbildung 1: umlufthaube Abbildung 2: Ablufthaube

Kochwrasen wird wieder dem Raum zugeführt Kochwrasen wird nach draussen geführt

 



Bauformen

unabhängig von dem gewählten Verfahren (umluft/Abluft) 
gibt es eine Vielzahl von verschieden Bauformen. Die Baufor-
men ergeben sich meist durch die Architektur der Wohnung.
Es werden folgende oberkategorien unterschieden: 
•	 Wandhaube
•	 Inselhaube
•	 Einbauhaube
•	 Lüfterbausteine
•	 Tischhauben (Downdraft)

ZUsAmmenstellUng veRschiedeneR BAUfoRmen

modelloptionen
zusätzliche Ausstattungen sind bei vielen Gerätemodellen 
üblich. Viele hauben sind höhenverstellbar, sogenannte Te-
leskophauben. Einige Modelle sind mit abklappbaren Blen-
den ausgerüstet. 
über die Steuerung der Dunstabzugshaube sind ebenfalls 
viele optionen möglich. Die hauben können so eingesetzt 
werden, dass ein kombinierter Abluft/umluftbetrieb mög-
lich ist, oder es lassen sich verschieden Varianten für die Er-
satzluft umschaltbar kombinieren.

BAUfoRm Bild lUftvolUmenstRom BemeRKUng

Wandhaube

Die Kaminhaube oder die 
Kopffreihaube (siehe Bild) 
sind typische Modelle in  
dieser Bauform.

ca. 180 bis ca. 600 m3/h
Der Maximalwert ent-
spricht der höchsten Stufe, 
ohne Intensivstufe. Intensiv-
stufe bis ca. 850 m3/h 1)

Ist gut geeignet, wenn das 
Kochfeld an einer Wand ange-
ordnet ist.

inselhaube

Die abgebildete Inselhaube ist 
das typische Modell in dieser 
Bauform. Ansonsten gibt z.B. 
Kopffreihauben oder runde 
oder schwebende Modelle.

 ca. 180 bis ca. 600 m3/h
Der Maximalwert ent-
spricht der höchsten Stufe, 
ohne Intensivstufe. Intensiv-
stufe bis ca. 850 m3/h 1)

Dunstabzug als zentrales 
Küchen element. Bei freistehen-
den Kochinseln einsetzbar.

einbauhaube

Einbauelement/Flachschirm-
haube

ca. 110 bis ca. 550 m3/h
Der Maximalwert ent-
spricht der höchsten Stufe, 
ohne Intensivstufe. Intensiv-
stufe bis ca. 750 m3/h 1)

Fast unsichtbar in hängemöbel 
integriert, geringer Platz bedarf. 
Lüfterbausteine können als Spe-
zialfall einer Einbauhaube gese-
hen werden. Sie besitzen keine 
Verkleidung und werden direkt 
in einen hängeschrank oder ein 
Deckenmöbel eingebaut.

tischhauben (downdraft-system oder tischlifthaube)

Muldenhaube, Absaugung 
seitlich, zwischen oder ober-
halb des Kochfelds möglich. 
Kochfeld und Dunstabzugs-
haube bilden eine Einheit.

 ca. 350 bis ca. 650 m3/h
Der Maximalwert ent-
spricht der höchsten Stufe, 
ohne Intensivstufe. Intensiv-
stufe bis ca. 800 m3/h 1)

Der Kochwrasen wird nach un-
ten, direkt im oder neben dem 
Kochfeld abgesogen. Auch bei 
freistehenden Kochinseln ein-
setzbar.

1) Der Volumenstrom verringert sich bei hohen Druckverlusten (z. B. lange Abluftrohre, viele Bögen). (Quelle: [11], hSLu)



Betriebsarten von Dunstabzugshauben

ABlUfthAUBe
Ablufthauben saugen den Kochwrasen durch ein Gebläse 
(intern oder extern) an und filtern mit hilfe des Fettfilters die 
Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird ins Freie transpor-
tiert. Damit kein unterdruck entsteht, muss zwingend kont-
rolliert Ersatzluft ins Gebäude gebracht werden. Dies gilt 
sowohl für Neubauten, wie auch für luftdichte bestehende 
Gebäude (z. B. nach einem Fensterersatz). Mit der gefilterten 
Abluft werden auch Gerüche und Feuchtigkeit aus der Kü-
che abtransportiert. 

voRteile
•	 Gerüche, Luftfeuchtigkeit und co2 werden direkt nach 

draussen geführt.
•	 Keine zusätzliche Geruchsfiltrierung nötig

nAchteile
•	 zusätzliche bauliche Massnahmen für Abluft und evtl. 

Ersatzluft nötig
•	 Wärmeverluste resp. zugerscheinungen im Winter 

(konditionierte Luft wird abgesaugt, Nachströmung von 
kalter Aussenluft)

•	 Kann zu erheblichen unterdrücken und zu wenig Abluft 
führen, falls die Ersatzluft nicht gewährleistet ist.

UmlUfthAUBe
umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern über 
einen Fettfilter die im Wrasen enthaltenen Fettpartikel und 
über einen Geruchsfilter die Gerüche heraus. Danach wird 
die gereinigte Luft wieder in den Wohnraum zurückgeführt.

voRteile
•	 Es findet kein Luftaustausch mit aussen statt, d. h. es 

entstehen weder unterdrücke noch Wärmeverluste.
•	 Keine zusätzlichen baulichen Massnahmen für Abluft 

und evtl. Ersatzluft nötig

nAchteile
•	 Abgase von allfälligen Gaskochherden werden nicht 

abgeführt.
•	 Die Geruchsfilter müssen regeneriert oder ausgetauscht 

werden.
•	 Die nicht herausgefilterten Verunreinigungen (Fett/

Gerüche) werden wieder dem raum zugeführt.

Mit der umluft bleiben auch Wärme und Feuchte vom Ko-
chen in der Wohnung. Je nach Jahreszeit kann dies ein Vor- 
oder Nachteil sein. Im Winter ist es eher erwünscht, im Som-
mer hingegen nicht.

KomBi-hAUBe (ABlUft Und UmlUft)
Es gibt auch Dunstabzugshauben die alternativ im umluft- 
oder Abluftbetrieben betrieben werden können. Die Wahl 
der Betriebsart erfolgt sensorabhängig/automatisch oder 
manuell. Allgemein werden so die Vorteile der beiden Vari-
anten kombiniert. Es müssen aber auch die Installationen für 
beide Varianten vorgenommen werden. 

voRteile
•	 Betrieb (Abluft/umluft) kann der Kochsituation resp. der 

Aussenbedingungen entsprechend gewählt werden.

nAchteile
•	 zusätzliche bauliche Massnahmen für Abluft und 

Ersatzluft nötig
•	 Die Geruchsfilter müssen regeneriert oder ausgetauscht 

werden. (Je nach Betrieb kann das Intervall verlängert 
werden.)



Es gibt verschiedene Ansätze, wie die Komfortlüftung (KWL) 
mit der Dunstabzugshaube kombiniert werden kann.

AnschlUss deR dUnstABZUgshAUBe An 
die KWl
Die Dunstabzugshaube wird direkt an die Lüftungsanlage 
angeschlossen. Beim Betrieb der haube muss der zuluft- und 
Abluftvolumenstrom der einfachen Lüftungsanlage erhöht 
werden. über eine umstellklappe wird der hauptteil der 
Wohnungsabluft über die Dunstabzugshaube geführt.

voRteile
•	 Benötigt keine separate Ersatzluft, respektive es entsteht 

kein unterdruck.
•	 Die Ersatzluft ist vorgewärmt (gute thermische Behag-

lichkeit und Wärmerückgewinnung).
•	 Die Kochstellenabluft wird immer nach aussen gefördert 

und die zuluft ist gefiltert.

nAchteile
•	 Der maximale Luftvolumenstrom der Dunstabzugshaube 

ist abhängig vom Lüftungsgerät, meist im Bereich von ca. 
300 m3/h, dies entspricht nur etwa der hälfte des 
Volumenstroms der anderen Verfahren.

•	 Während dem Kochbetrieb werden die räume mit Abluft 
(Bad, Wc) nur reduziert entlüftet.

•	 Eventuell zusätzliche Filter zur Vermeidung von Ver-
schmutzung der KWL erforderlich.

steUeRUng deR KWl üBeR die 
dUnstABZUgs hAUBe
Ein anderer Ansatz ist, dass die KWL über die Dunstabzugs-
haube gesteuert, nicht aber die Abluft der Dunstabzugs-
haube über das Lüftungsgerät geführt wird. Das heisst, die 
zuluft der KWL wird während des Betriebs der Dunstabzugs-
haube erhöht und die Abluft reduziert.

voRteile
•	 Die Öffnung für die Ersatzluft kann kleiner dimensioniert 

werden, respektive der unterdruck verkleinert sich.
•	 Die Kochstellenabluft wird immer direkt nach aussen 

befördert.

nAchteile
•	 Während dem Kochbetrieb werden die räume mit Abluft 

(Bad, Wc) nur reduziert entlüftet.

Kombination mit einer Komfortlüftung



Bei Ablufthauben muss die Ersatzluft kontrolliert in den raum 
geführt werden, um die einwandfreie Funktion zu gewähr-
leisten und keinen unterdruck zu erzeugen. Bei älteren Ge-
bäuden mit einer undichten Gebäudehülle kann die Ersatzluft 
über Infiltration in den raum gelangen, ohne dass ein spür-
barer unterdruck entsteht. Bei heutigen dichten Gebäudehül-
len kann erheblicher unterdruck (> 50Pa) entstehen.

ZUlässigeR UnteRdRUcK 
Beim Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z.B. 
cheminée) darf der unterdruck im Aufstellungsraum nicht 
höher als 4 Pa sein. Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten 
sind maximal 8 Pa zulässig [2]. Bei Wohnungen ohne Feue-
rung wird empfohlen, die Nachströmung auf einen unter-
druck von max. 12 Pa auszulegen. Bei Gebäuden mit erhöh-
tem radonrisiko sollte unterdruck vermieden werden. 
Mögliche Lösungen sind:
•	 Ein Fensterkontaktschalter gibt die Dunstabzugshaube 

nur frei, wenn das entsprechende Fenster geöffnet ist.
•	 Die Nachströmöffnung (Fenster oder spez. anderes 

Element) wird durch einen Antrieb automatisch geöffnet, 
wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.

•	 Ein Drucksensor schaltet die Dunstabzugshaube, und 
allenfalls auch eine Feuerung aus, wenn ein zu hoher 
unterdruck gemessen wird. Da diese Art von Druckmes-
sung sehr anspruchsvoll ist, sollen nur geprüfte Geräte 
eingesetzt werden.

nAchstRömUng üBeR offenes fensteR
Die häufigste Lösung, um die Ersatzluft zu gewährleisten, ist 
ein von hand geöffnetes Fenster im Wohn- resp. Küchenbe-
reich. ohne eine der erwähnten sicherheitstechnischen 
Massnahmen bleibt das Fenster, insbesondere bei kalten 
Aussentemperaturen oder bei ungenügender Information, 
meist geschlossen, was einen unterdruck in der Wohnung 
zur Folge hat. Abbildung 3 zeigt die minimal erforderliche 
Öffnung eines Kippfensters, damit ein unterdruck von max. 
8 Pa entsteht. Bei 4 Pa muss das Fenster 40 % mehr geöffnet 
werden.

nAchstRömUng üBeR AUssenlUftdURch-
lässe (Ald)
Bei passiven ALD strömt die Ersatzluft durch den von der 
Ablufthaube erzeugten unterdruck nach. Bei kombinierten 
Abluft- und zuluft-Modellen wird die Aussenluftklappe von 
Abluftvolumenstrom aufgestossen. Folgende Aspekte sind 
zu beachten:
•	 kleiner Druckverlust (unterdruck gering)
•	 u-Wert tief (Wärmeverlust der Durchdringung klein)
•	 Luftdicht, wenn geschlossen
•	 guter Schalldämmwert
•	 wenig Strömungsgeräusche (Dimensionierung)

zwischen Druckverlust und Schallschutz ist in der Auslegung 
ein Kompromiss zu finden. Der ALD kann auch mit einer 
über die Dunstabzugshaube gesteuerten Motorklappe ge-
öffnet und geschlossen werden, dies reduziert den unter-
druck in der Wohnung. Für eine Luftmenge von ca. 550 m3/h 
bei einem unterdruck von ca. 8 Pa müssen zum Beispiel zwei 
ALD mit einem Durchmesser von 150 mm eingesetzt wer-
den.
Achtung: ALD, die für die Belüftung von Wohn- und Schlaf-
zimmern vorgesehen sind, eignen sich nicht für die Ersatzluft 
von Dunstabzugshauben, da sie dazu viel zu klein sind. Ge-
eignete ALD werden von einigen Lieferanten von Dunstab-
zugshauben angeboten.

nAchstRömUng üBeR die KWl
Es ist auch eine Kombination der Nachströmung mit der 
KWL möglich (siehe vorherige Seite).

Varianten zur Nachströmung bei Ablufthauben

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Öffnung in mm

Luftvolumenstrom in m3/h

Kippfenster als Aussenluftdurchlass
Erforderlicher Öffnungsspalt für einen Unterdruck von 8 Pa

Breite 0,5 m
Höhe  0,6 m

Breite 0,8 m
Höhe  1,3 m

Abbildung 3: Öffnungsweite für Nachströmung durch Kippfenster [10]



Filtertechnik

Jede Dunstabzugshaube muss mit einem System zur Fettab-
scheidung ausgestattet sein, die umlufthaube benötigt zu-
sätzlich ein System zur Geruchsfiltrierung.

fettfiltRieRUng
Fettfilter scheiden die im Wrasen enthaltenen Fettpartikel 
beim Durchströmen ab. So wird nicht nur der Wohnraum, 
sondern auch die Dunstabzugshaube selbst (Motor/Abluft-
leitungen) vor Fettablagerungen geschützt. Neue und ord-
nungsgemäss gereinigte Fettfilter sind nicht brennbar bzw. 
schwer entflammbar und selbst verlöschend. um unhygieni-
sche Fettablagerungen zu vermeiden und um die Gefahr ei-
nes Fettbrandes gering zu halten, müssen die Filter regel-
mässig gereinigt respektive ersetzt werden. 

mehRWegfilteR
metallfettfilter respektive maschenfilter und labyrinth-
filter sind Mehrwegfilter, die bei regelmässiger reinigung 
über Jahre verwendet werden können. Sie können in der Ge-
schirrspülmaschine oder von hand gereinigt werden.

vliesfilteR
Vliesfilter sind Einwegfilter. Sie werden als Matten hergestellt 
und auf die gewünschte Gröse zugeschnitten. Ausgewech-
selte Vliesfilter können im hausmüll entsorgt werden. Vlies-
filter werden nur noch sehr wenig eingesetzt.

ZentRifUgAlABscheidUng
Bei filterlosen Dunstabzugshauben wird die angesaugte Luft 
so stark beschleunigt und gezielt umgeleitet, dass Wasser 
und Fettpartikel herausgeschleudert werden und in eine 
Auffangschale fallen. Sie muss nach dem Kochen ausge-
wischt werden.

geRUchsfiltRieRUng

AKtivKohlefilteR (einWeg/RegeneRieRBAR)
Aktivkohlefilter sind meist eine mit Granulat gefüllte Kasset-
te, in der sich die Gerüche aus dem Kochwrasen an das Gra-
nulat anlagern. Es gibt regenerierbare und nicht regenerier-
bare Aktivkohlefilter. regenerierbare Filter sollten nach ca. 
160 Betriebsstunden (ca. 2-mal im Jahr) gereinigt werden. 
Meist werden die Filter in der Geschirrspülmaschine (ohne 
Geschirr) bei max. 65 °c gereinigt und anschliessend im 
Backofen getrocknet. Andere Filter werden nur im Backofen 
regeneriert. Die Effektivität der Filter lässt mit der zeit nach. 
Es empfiehlt sich, sie nach ca. drei Jahren auszutauschen. 
Das Wartungsintervall bei Einwegfiltern hängt vom Kochver-
halten der Benutzer ab. Die häufigkeit des Filterwechsels 
wird je nach hersteller zwischen 3 und 4 Monaten bis zu 
mehreren Jahren angegeben.

plAsmAfilteR
Beim Plasmafilter werden die Geruchsmoleküle durch hoch-
spannungsfelder zersetzt. Bei diesem Vorgang entsteht auch 
ozon, welches ebenfalls die Geruchsmoleküle neutralisiert. 
zum andern werden absorbierte Gerüche bei ozon-über-
schuss in der Aktivkohle weiter reduziert und damit die Ak-
tivkohle auch regeneriert. Er ist damit wartungsfrei. Nach ca. 
5 Jahren sollte er je nach Fabrikat ausgetauscht werden.

ionisAtionsfilteR
Beim Ionisationsfilter werden mittels Stromfluss zwischen 
zwei Elektroden negative Ionen erzeugt, welche die Gerüche 
binden. Ein nachgeschalteter Kombinationsfilter aus Aktiv-
kohle und zeolithen bindet die Geruchsmoleküle und absor-
biert den Wasserdampf aus dem Kochwrasen. Er sollte nach 
ca. 18 Monaten im Backofen regeneriert und nach ca. 3 Jah-
ren erneuert werden. (Quelle für diese Seite: [14])

Abbildung 4: Fettfilterarten und 
ihre Eigenschaften im Vergleich 

filteRARt mAschenfilteR lAByRinth-
filteR

vlies-
filteR

ZentRifUgAl-
ABscheidUngAlU edelstAhl

Filtereffizienz ++++ ++++ ++++ +++++ +++++

Fettaufnahmekapazität +++ +++ +++++ ++ +++++
Waschbarkeit ++++ ++++ +++++ +++++
Wartungsintervall* 2–4 Wochen 10–14 Wo. 4–10 Wo. nach Gebrauch
haltbarkeit +++ ++++ +++++ + +++++
Geräusch ++ ++ ++++ +++ +++
+ ausreichend, +++++ sehr gut, – nicht möglich, *abhängig vom Kochverhalten



Idealer Einbau und optimale Überdeckung

Damit die Dunstabzugshaube gut funktioniert, muss sie rich-
tig eingebaut sein. Die Einbauhöhe (h), die überdeckung (X), 
die haubenbreite (B) sowie die Kochfeldbreite stehen in Kor-
relation (Abbildung 5). Die überdeckung (X) bei Inselhauben 
wird mit 12° und bei Wandhauben mit 8° empfohlen. Durch 
einen geringen Abstand zum Kochfeld kann die Effizienz der 
Dunstabzugshaube erhöht werden. Je nach Art des Kochfel-
des werden Mindestabstände vorgegeben (zwingend her-
stellerangaben beachten). Die minimale Einbauhöhe ist mit 
dem Lieferanten des Kochherds abzuklären.

QUeRstRömUngen veRmeiden
Eine Nachströmung oder eine rückführung der umluft muss 
so konzipiert sein, dass keine Querströmungen über dem 
Kochfeld entstehen. Denn bereits ein geringer Luftzug kann 
die Absaugwirkung einer Dunstabzugshaube markant redu-
zieren. Eine Ablenkung der Strömung kann auch durch her-
unterklappbare Seitenblenden verhindert werden (siehe Ab-
bildung 13). 
Wenn ein Fenster für die Nachströmung genutzt wird, soll es 
mindestens 2 m vom Kochfeld entfernt sein, damit kein 
Kurzschluss entstehen kann. 
Der Luftstrahl, der von einer umlufthaube in den raum zu-
rückgeführt wird, darf nicht so abgelenkt werden, dass er 
über das Kochfeld strömt. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel mit 
einer unerwünschten Querströmung. 

hygiene
Die korrekte Planung der Nachströmung bei Ablufthauben 
ist für die hygienische Qualität der Ersatzluft entscheidend, 
da diese schlussendlich direkt über das Kochfeld strömt. Bei 
ungenügender Auslegung strömt die Ersatzluft aus dem un-
tergeschoss oder der Garage über Steigschächte für hei-
zungs- und Sanitärleitungen oder sogar über den Wc-Ab-
luft-Kanal nach. Dies führt zu einem hygienisch bedenklichen 
Betrieb.
Bei umlufthauben ist insbesondere der regelmässigen War-
tung bzw. dem Ersatz des Aktivkohlefilters Beachtung zu 
schenken, da dies in der Praxis oft vernachlässigt wird.

(Quelle für diese Seite: [12])

Überdeckung
Inselhauben: 15°
Wandhauben: 8°

X

H

B

Abbildung 5: Grafische Darstellung der Einbauhöhe h und der über-
deckung X von Dunstabzugshauben [12]

 

 

 

 

zu vermeiden

bei Umlufthauben:
Strahlumlenkung

bei Fortlufthauben:
zu nahe gelegene 
Ersatzlufteinführung

Abbildung 6: unerwünschte Querströmung



Energie

eneRgieetiKette
Seit Januar 2015 ist die Energieetikette obligatorisch. Die An-
forderungen sind in der Verordnung (Eu) Nr. 65/2014 festge-
legt [4], welche auf die richtlinie zur Energieverbrauchskenn-
zeichnung 2010/30/Eu [3] und die Verordnung 66/2014 [5] 
gestützt ist. Sie schafft Transparenz bei den wichtigsten Leis-
tungsmerkmalen und bietet dadurch eine hilfreiche orientie-
rung beim Kauf.
Folgende Angaben sind auf der Energieetikette für haus-
haltsdunstabzugshauben enthalten (siehe Abbildung 8):
1. Dunstabzugshauben werden in Energieklassen A++ bis E 

eingeteilt (ab 2020 in Klassen A+++ bis D).
2. Der durchschnittliche jährliche Energieverbrauch (kWh/a) 

wird auf Basis eines täglichen Betriebes der Dunstabzugs-
haube von einer Stunde (sowie deren Beleuchtung von 
zwei Stunden) berechnet.

3. Die fluiddynamische Effizienzklasse (Wirkungsgrad der 
Luftförderung im Bestpunkt) wird von A bis G bewertet.

4. Die Beleuchtungseffizienz wird von A bis G bewertet.
5. Der Fettabscheidegrad wird von A bis G bewertet.
6. Der Schalleistungspegel wird in dB(A) bei maximaler Ab-

zugsleistung (ohne Intensivstufe) angegeben.

eneRgieveRBRAUch
Der Betrieb von Dunstabzugshauben ist primär eine hygie-
ne- und eine Komfortfrage, aber die Wahl der haube beein-
flusst auch den Energiebedarf eines haushalts. Auf Basis der 
Energieetikette kann der unterschied zwischen einer Dunst-
abzugshaube Energieeffizienzklasse A+ und einer haube mit 
der Energieeffizienzklasse D verglichen werden [9]. 
Der Stromverbrauch einer sehr guten haube beträgt 
20 kWh/a und einer schlechten 100 kWh/a, wenn die Be-
leuchtung gemäss Energieetikette 120 min pro Tag und die 
Dunstabzugshabe 60 min pro Tag betrieben wird. Bei einem 
Strompreis von 20 rp./kWh. belaufen sich die Stromkosten 
auf chF 4.– resp. chF 20.– pro Jahr. Es bestehen jedoch er-
hebliche unterschiede zwischen verschiedenen Geräten glei-
cher Effizienzklasse. 
Der Wärmeverlust durch eine Ablufthaube macht bei einem 
Neubau etwa 2,5 % bis 5 % des gesamten Wärmebedarfs 
für heizung und Warmwasser aus [9]. Der Stromverbrauch 
einer Dunstabzugshaube mit Effizienzklasse c macht knapp 
2 % eines durchschnittlichen haushaltstromverbrauchs aus.
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Abbildung 8: Energieetikette 
Dunstabzugshaube
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Abbildung 9: Anteil Strombedarf der Dunstabzugshaube in einem Neubau



Feldmessungen 

Für folgende vier Varianten von Dunstabzugshauben wurden 
exemplarisch experimentelle untersuchungen durchgeführt 
[9]. Das ziel der Feldstudie war, für die jeweilige Bauform 
typische Betriebsverhalten zu dokumentieren.
•	 variante 1: Ablufthaube (Einbauhaube Flachschirm), 

Nachströmung Fenster, keine KWL, Baujahr 1964, 
Teilsanierung 1999.

•	 variante 2: umlufthaube (Inselhaube), KWL vorhanden, 
Baujahr 2010.

•	 variante 3: Ablufthaube, Nachströmung über Klappe 
und KWL, 2011 umgebaut und saniert (ziel: dichte 
Gebäudehülle).

•	 variante 4: Ablufthaube (Downdraft), Nachströmung 
Fenster, keine KWL, Baujahr 2000.

In Abbildung 10 sind die Volumenströme der objekte zu-
sammengestellt. Die Volumenstrommessungen wurden bei 
gewährleisteter Ersatzluftnachströmung durchgeführt.
Der grösste Volumenstrom wurde bei der Variante 4 mit dem 
Downdraft-System, der kleinste bei der Variante 1 mit der 
Einbauhaube gemessen. Diese Erkenntnisse stimmen mit 
den Grundlagen überein. Downdraft-Systeme werden 
grundsätzlich mit höheren Volumenströmen betrieben. 
Ebenfalls gemessen wurde der unterdruck in der Wohnung 
bei geöffneter und geschlossener Ersatzluftnachströmung 
(Fenster).
Die Variante 2 mit umlufthaube erzeigt keinen unterdruck 
und wird daher nicht dargestellt. Bei der Variante 4 sinkt je-
weils bei Stufe 2 auf 3 der unterdruck. Das ist, weil dann die 
KWL die Abluft reduziert und die zuluft erhöht.
Bei Variante 1 steigt der unterdruck bei geschlossenem Fens-
ter auf knapp 30 Pa. Bei Variante 4 ist trotz der höheren 
Abluftmenge der unterdruck geringer. Dies, weil das raum-
volumen und die hüllfläche des Gebäudes bei Variante 4 um 
ein Mehrfaches grösser ist.
Bei den Feldmessungen wurden zudem Strömungsvisualisie-
rungen mittels Infrarotaufnahmen und Laser-Technik durch-
geführt. Dabei visualsiert die Infrarotkamera die Temperatur, 
der Laser die einzelnen Partikel des Wrasens.
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Abbildung 10: Feldmessung übersicht Volumenströme

Abbildung 11: Feldmessung übersicht unterdruck (Fenster offen)

Abbildung 12: Feldmessung übersicht unterdruck (Fenster zu)
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Abbildung 13 zeigt die Variante 3. Für die Strömungsvisuali-
sierung wurde als Standardvariante immer auf der vorderen 
linken Platte in einem Topf Wasser gekocht. Durch die herun-
tergeklappte Blende wird vor allem auf der hinteren linken 
Platte stabil abgesaugt.
zusätzlich wurden Strömungsversuche mit hochgeklappten 
Wings (randabsaugung) und mit anderen Platten durchge-
führt. In Abbildung 14 ist zudem ersichtlich, dass der hinter-
grund für die Laserversuche abgedunkelt wurde.
Auf der Infrarotaufnahme (Abbildung 15) kann mann erken-
nen, dass ein Teil des Kochwrasen neben der haube vorbei 
nach oben steigt (Standardvariante Topf auf Platte vorne 
links und Wings heruntergeklappt).
Das rechte Bild in Abbildung 16 zeigt den Effekt der rand-
absaugung: Durch die höheren Geschwindigkeiten wird der 
Kochwrasen in diesem Fall effizienter abgesaugt (Topf auf 
Platte vorne links).
In Abbildung 17 ist die Wirkungsweise der Tischhaube 
(Downdraft) zu sehen. Es zeigt sich jedoch auch, dass ein Teil 
des Kochwrasens nicht nach oben steigt.

fAZit feldmessUngen
Alle vier untersuchten Varianten haben gute Ergebnisse er-
zielt. Es wurde auch keine übermässige Verschmutzung der 
Filter respektive der Aussenluftgitter festgestellt. Der grösste 
unterdruck wurde bei der Ablufthaube bei geschlossenen 
Fenstern erzeugt. Die dabei verursachte Infiltration war un-
problematisch.
Wird ein Fester unmittelbar neben dem Kochfeld geöffnet, 
stört dies die Strömung enorm. Der Kochwrasen wurde je 
nach Windanfall nicht mehr nach oben abgesaugt, sondern 
in der ganzen Küche verteilt.
Die randabsaugung ist durch die hohen Geschwindigkeiten 
sehr effizient. Ebenfalls gute Ergebnisse konnten durch den 
Einsatz von Blenden beobachtet werden.
Bei der Downdraft-Variante könnte allenfalls ein besseres Er-
gebnis mit tiefen Pfannen erzielt werden. Die Testpfanne 
war 10,5 cm hoch. Beim Wasserkochen ist gut ersichtlich, 
dass ein Teil des Wasserdampfes nach oben steigt.

Abbildung 13: Variante 3 mit 
heruntergeklappten Wings

Abbildung 14: Variante 3 mit 
seitlich hochgeklappten Wings

Abbildung 15: Variante 3,  
Bild Infrarot

Abbildung 16: Variante 3,  
Bild Laser ohne (links) und mit 
randabsaugung (rechts)

Abbildung 17: Variante 4,  
Bild Infrarot (links) und Laser 
(rechts)



Befragungen und Empfehlungen

ResUltAte deR inteRvieWs
Neben den experimentellen Betrachtungen wurden auch In-
terviews mit Fachpersonen durchgeführt. Befragt wurden 
Küchenbauer, hersteller von hauben, Architekten, Lüftungs-
planer, Genossenschaften und Behörden. Dabei interessier-
ten vorwiegend Erfahrungen mit häufigen Problemen bei 
umluft- oder Ablufthauben.

ABlUfthAUBen
Werden vor allem eingesetzt, wenn die Abluftführung vor-
handen bzw. einfach planbar ist (selten: ca. 10 % im Neu-
bau; häufig: ca. 80 % im umbau). Vor allem die hersteller 
weisen auf die Probleme im Planungsablauf und die Planer 
auf die Schwierigkeiten der Luftführung hin.

UmlUfthAUBen
Werden vor allem eingesetzt wegen der einfacheren Pla-
nung in Kombination mit KWL (häufig: 90 % im Neubau;  
selten: 20 % im umbau). Vor allem die hersteller weisen auf 
die geringere Lüftungseffizienz und der meist ungenügen-
den Wartung des Geruchsfilters in der Praxis hin.

doWndRAft-systeme
Werden vor allem eingesetzt wegen den gestalterischen 
Freiheiten und der Kopffreiheit (Nachfrage im Neubau stark 
steigend). Skepsis besteht gegenüber der Effizienz der Ab-
saugung nach unten. zudem wird der Verlust an Platz direkt 
unterhalb des Kochherdes als negativ bewertet.
 

empfehlUngen ZUR systemWAhl
Grundsätzlich sind bei Neubau und Sanierung beide Systeme 
(Abluft und umluft) einsetzbar.

sAnieRUngen
Bei Sanierung der Gebäudehülle resp Fenster wird oftmals 
die Dichtheit des Gebäudes stark verbessert. Bei solchen Sa-
nierungen ist bei Ablufthauben darauf zu achten, dass die 
Ersatzluft gewährleistet wird.
Vor der Sanierung konnte die Ersatzluft über Gebäudeun-
dichtheiten nachströmen, ohne einen grossen unterdruck zu 
verursachen. Nach der Sanierung kann durch die Kochstel-
lenlüftung ein erheblicher unterdruck entstehen.
Es ist deshalb wichtig, die Ersatzluft bei solchen objekten in 
die Planung miteinzubeziehen. Ist es nicht möglich, die Er-
satzluft zu gewährleisten, muss ein umrüsten auf umluft-
hauben in Betracht gezogen werden.

neUBAUten
Bei Neubauten ist oft der zeitliche Ablauf der Planungsschrit-
te ungünstig. Der Küchenbauer wird meist erst in den Pla-
nungsprozess involviert, wenn es um die Planung des Innen-
ausbaus geht. zu diesem zeitpunkt ist es zum Teil nicht mehr 
möglich, den für die Abluft- resp. Ersatzluftführung notwen-
digen Platz bereitzustellen.
Es wäre daher sinnvoll, die Art der Dunstabzugshaube im 
zuge des Lüftungskonzeptes schon in einem frühen Pla-
nungsstand mit der Bauherrschaft zu diskutieren und sämtli-
che für das ganze System notwendigen Anlageteile zu be-
rücksichtigen.

BetRieB deR AnlAge
ob im Neubau oder in der Sanierung, entscheidend für die 
optimale Funktion der Dunstabzugshaube ist eine gute Inst-
ruktion der Benutzer, damit die Anlage insbesondere bezüg-
lich der Ersatzluft korrekt betrieben wird. Für einen langfris-
tig effizienten und hygienischen Betrieb ist zudem eine 
regelmässige Wartung zu planen.
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